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Gmina Olszanka
08-207 Olszanka
OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2024r.poz.416),

e §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2024,poz.757),

* §23.1 pkt.5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. p0z.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru prébek wody nr.

£OS.HKN/78/2025/N z dnia 17.11.2025r. z Wodociagu Publicznego tepki oraz

sprawozdaniem z badar wody nr LBW.1212/n- 1213/n.2025 z dnia 20.11.2025r.

wykonanych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 1 w/w rozporzadzenia

pobranej z: kran hala SUW tepki oraz kran w kuchni - lokal mieszkalny Szawty 14

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w tosicach

stwierdza warunkowg przydatnosé wody do spozycia przez ludzi w zakresie zbadanych

parametréw, tj. ogolnej liczby mikroorganizméw na agarze odzywczym w 1mi wody po

72h w 22°C - w wodzie badanej w ramach nadzoru PPIS w tosicach.

Uzasadnienie :

Na podstawie protokotédw z poboru prébek wody i sprawozdania z przeprowadzonych
badan wody z wodociagu publicznego tepki - Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w tosicach - stwierdzit warunkowa przydatnoé¢ wody do spozycia przez ludzi w zakresie
zbadanych parametrow ze wzgledu na obecnoéé podwyzszonej ilosci mikroorganizmow
na agarze odzywczym w 1mi wody po 72h w 22°C - kran hala SUW oraz kran w kuchni -
lokal mieszkalny Szawty 14 .

W zakresie zbadanych parametréw mikrobiologicznych woda nie spetnia wymagan
okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, p0z.2294).
Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody z tego
urzadzenia.

Oceng wydano na wniosek wtasciciela wodociagu w celu poinformowania odbiorcow o
jakosci wody.
Otrzymuia:
1. Adresat
2. Powiatowe Centrum Zarzadzania
Kryzysowego w tosicach
3. a/a
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w tosicach.
ul. Kilinskiego 2, 08-200 tosice

tel.; +48 83 357 36 28

adres email: sekretariat.psse.losice@sanepid.gov.pl

adres e-Doreczen: AE:PL-14405-65189-BRUIF-27
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Panstwowy Powiatowy
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KOMUNIKAT NR 11

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w tosicach dziatajac na podstawie art. 4 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.
poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. z 2024 . poz. 757), 8 21 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).oraz po zapoznaniu sie
ze sprawozdaniem nr LBW.1212/n-1213/n.2025 z dnia 20.11.2025r., 7 badari wody z
Wodociggu Publicznego tepki Stare:

stwierdza warunkowgq przydatnosc wody do spozycia przez ludzi w zakresie zbadanych
parametréw, tj. ogdlnej liczby mikroorganizméw na agarze odzywczym w 1ml wody po 72h w
22°C,

- W wodzie badanej w ramach kontroli urzedowej PPIS w tosicach.

Uzasadnienie

Na podstawie protokotéw z poboru prébek wody i sprawozdar z przeprowadzonych
badan wody z wodociagu publicznego tepki Stare - Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w tosicach stwierdzit warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi w
zakresie zbadanych parametréw ,tj. podwyzszonej ogolnej liczby mikroorganizméw na
agarze odzywczym w 1ml wody po 72h w 22°C.

W zakresie zbadanych parametréw mikrobiologicznych woda nie spetnia wymagan
okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.
p0z.2294).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody z tego
urzadzenia.

Oceng wydano na wniosek wtasciciela w celu poinformowania odbiorcéw o jakosci wody.
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