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Siedlce, dnia: 11.12.2025
SPRAWOZDANIE Z BADAN LBW.1327/n1-1328/n.2025 (Znak sprawy: LBW.9052.1.649.2025)

azwa i adres klienta: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Losicach, ul. Kilinskiego 2, 08 - 200 Losice
»dstawa bada: Protokél uzgednien OL.9052.1.2.25 z dn.02.01.2025

odzaj probek: Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi

‘iejsce pobrania probek: Wad. publ. Olszanka

ata pobrania prabek: 08.12.2025

-3bki pobral: Pracownik PSSE w Losicach

etoda pobicrania probek PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

r protokoly pobrania prabek: Los HKN/§2/25/N

ala przyjecia probek 08.12.2025

ata rozpaczgeia i zakaczenia badafi  (0§.12,-11.12.2025

ne informagje dotyczace probek Stan probki (ek) nie budzi zastrzezen

¢l badania Przedlozenie wynikéw jednostkom nadzerujacym (obszar regulowany prawnie)

ormacje dot. daty, godziny, miejsca i punku pobrania probki sq zgodne = danymi podunymi preez Zleceniodawee, W ainigjszym sprawozdaniv wyniki badan §
wwierdzanie zgodnosci ze specyfikaciy (jesli dotyezy) odnoszq sie wylqeznie do otrzymanej i badanej probld, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoser za
ormacje podane przez Zlecenioduwep. Klienta painformowane o wlaseiwymn sposobie pobrania probii i o Jego wplywie na waznos$é wyniku, Laboraiorium podaje
iepewnosc dla wynikw, kidre po wwzglednieni niepewnosci cawierdjy warlosd parametryczig {dle okreslenia ich miarodajnosei). Niepewnosé wyniky badania nie
wzglednia nfepewnosci zwiganef z pobieraniem probki.

€ pisenney zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze byé powielane indczef niz w ealosei,

Ipis i identyfikacja prébki:

fr probki Godz. pobr. Ozn, klicnta Rodzaj probki i punkt pobrania

327/n 18:00 1 08 - 207 Olszanka, SUW Olszanka, kran - hala SUW
328/n 08:15 2 08 - 207 Olszanka, Kol, Korczéwks 1, kran w lazienee

Kt prawny: Rozpor=qezenie Minisira Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jukosci wody przeznaczonef do spoiyeia proes lndzi (Dz.UL poz, 2294)

L. Wyniki badan mikrobiologicznych Lagenda, ‘" - nie wykryte, " - pie badano
X Numer prébki, wynik
Lp. Wskaznik, metodyka Im probil, Wy
1327/n 1328/n
1 [Bakterie grupy coli jtk 0 0

PN-EN 150 9308-1:2014-12+A1:2017-04

Wartos¢ parametryczna: liczba mikroorganizmow G jtk 100 m! wody

Dopuszeza sig pojedyncze bakterie <10 jtk, W przypadku wykrycia bakterii grupy
coli <0 jtk/100mk naleiy wykenaé badanie parametru E. coli i enterokokéw celem
wykluczenia ich obecnojci.

2 |Enterokoki itk 0 0
PN-EN ISO 7899-2:2004

Wartodé parametryezna: liczba mikroorganizmow 0 jtk w 100 ml wody

3 |Escherichia coli itk 0 0
PN-EN ESO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

Wario§¢ parametryczna: liczba mikroorganizméw 0 ftk w 100 ml wody

4 |0Ogéina liczba mikroorganizmow na agarze odzyweczym w 1 ml jtk 2 1
wody po 72 hw 22 °C

PN-EN IS0 6222:2004

Warto$¢ parametryczna: Bez nicprawidlowych zmian

Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata;
100 jik/1 ml w wodzie wprowadzane] do sicei wodociagowe;j,
200 jti/§ ml w kranie konsumenta,
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